
 
 

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 22 lipca 2026 r. 
Or.271.27.5.2026 

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem  
w postępowaniu 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2026 r., poz. 793) zwanej danej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana 
Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski przekazuje pytania Wykonawców oraz udziela wyjaśnień dot. 
Specyfikacji Warunków Zamówienia dla postępowania pn: Przebudowa i rozbudowa budynku oświaty, nauki  
i kultury na potrzeby Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych, ogłoszonego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu 14 lipca 2026 r. pod numerem 2026/BZP 00342551/01. 
 
Pytanie nr 1. 
Wnosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału 
postępowania w zakresie Zdolności Technicznej lub Zawodowej opisanej w SWZ rozdz. 5, pkt. 4, ppkt. a) 
w zakresie - "realizację scenariuszy sterowania zintegrowanego w budynku" – jeżeli wykaże się 
wykonaniem Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS). 

Odpowiedź nr 1  
Tak, Zamawiający potwierdza, że uzna wykonanie Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS) za spełnienie 
warunku udziału w postępowaniu przetargowym w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, o której mowa 
w rozdz. 5, pkt 4, ppkt a) SWZ. 
 
Pytanie nr 2. 
Proszę o wyjaśnienie punktu: 4.  ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ  (…) lub realizację 
scenariuszy sterowania zintegrowanego w budynku o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł 
brutto. Czy zamawiający rozumie w tym punkcie przykładowo integrację systemu SSP z systemem 
oddymiania itp. Jeśli nie to proszę o dokładniejsze wyjaśnienie z przykładami i odniesieniem do 
wykonywanych robót z zamówienia. 
 
Odpowiedź nr 2. 
Pod pojęciem „realizacji scenariuszy sterowania zintegrowanego w budynku” Zamawiający rozumie wykonanie 
systemów automatyki lub instalacji budynkowych, które łączą działanie różnych branż systemów i urządzeń. 
Zamawiający nie uznaje przedstawionego sposobu spełnienia warunku. Wykazanie się wykonaniem wyłącznie 
Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz systemu oddymiania nie zostanie uznane przez Zamawiającego za 
spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w SWZ rozdz. 5, pkt. 4, ppkt. w zakresie realizowania 
„scenariuszy sterowania zintegrowanego w budynku”. 
Uzasadnienie: 
Systemy SSP oraz systemy oddymiania są systemami bezpieczeństwa pożarowego. Realizują one wyłącznie 
procedury alarmowe. Wymóg SWZ w zakresie „scenariuszy sterowania zintegrowanego” dotyczy systemów 
nadrzędnych, zdolnych do jednoczesnego zarządzania, monitorowania i automatycznego optymalizowania pracy 
wielu zróżnicowanych instalacji budynkowych w ramach jednej platformy integracyjnej, np. Systemu Zarządzania 
Budynkiem (BMS). Sama automatyka pożarowa nie wyczerpuje definicji zintegrowanego sterowania budynkiem. 
Zgodnie z intencją Zamawiającego i technicznym standardem systemów nadrzędnych, zintegrowane sterowanie 
musi obejmować jednoczesną koordynację wielu niezależnych i zróżnicowanych branż budynkowych w celu 
optymalizacji ich pracy. Przykładem takiego zintegrowanego scenariusza, opisanego w branży AV tego 
postępowania, jest jednoczesne opuszczanie rolet elektrycznych, rozwijanie ekranów i uruchamianie projektorów, 
sterowanie oświetleniem i dźwiękiem. 
 
Z up. Prezydenta Miasta 
Łukasz Norowski 
Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 
______________________ 
Kierownik Zamawiającego 


